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Förord 
Sammanställning av utrustning och installationer för eldistribution i hamnen. Avsikten är att beskriva 
anläggningen för att underlätta ändringar, underhåll och felsökning. Innehållet visar viktiga ingående 
komponenter, principiell ledningsdragning och elektrisk koppling. Kartbild av verklig kabelplacering 
ingår inte. 

Dokumentet är framtaget av Lars Salomonsson och Nils Fergell efter en större underhållsinsats under 
hösten 2022. 
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Anläggningsbeskrivning 

Anläggningens omfattning 
• Huvudcentral i verkstad 
• Anläggning i verkstad inkl. förråd, målarrum och presenningsbod 
• Elcentraler och kabel i slänt 
• Installationer i klubbhus 
• Slipspel 
• Installationer på mastkransbrygga 
• Installationer på motorbod och pontonbryggor 

Alla centraler och uttag, utomhus, har kapslingsklass* minst IP65 respektive IP44. 

Huvudcentral i verkstad 
SSG hamn strömförsörjs från en central med mätare, brytare och 25A diazedsäkringar i Svindersviks 
Båtklubb. Därifrån går en jordkabel till SSG verkstad och är ansluten till en huvudcentral som är 
placerad i målarrummet. Denna elcentral fördelar ström till: 

• Anläggning i verkstad och förråd. Brytare, jordfelsbrytare och säkringar i huvudcentral 
• Elcentraler i slänt, klubbhus, motorbod och pontonbryggor. Säkringar i huvudcentral samt 

brytare och säkringar i respektive elcentral.  
• Slipspel: Brytare, jordfelsbrytare och säkringar i elcentral för slipspel 
• Mastkransbrygga: Brytare, jordfelsbrytare och säkringar i respektive elcentral 

 
Utgående kablar från huvudcentralen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Enligt IEC60529. Av praktiskt intresse för SSG är andra siffran som anger skydd mot vatten; i korthet 
4 = stänk och 5 = stråle. Första siffran anger skydd mot fasta föremål av olika storlekar och kontakt 
med farliga delar. Klassningen är begränsad till själva utrustningen och omfattar inte exponering 
utanför produktspecifikationen. Exempelvis avlägsnande av inbyggt skydd vid öppet lock på uttag eller 
öppen lucka på elcentral.  

K1: Centraler i slänt, klubbhus och 
pontonbryggor 

K2: Slipspel 
K3: 3-fasuttag på yttervägg verkstad 
K4: Mastkransbrygga 
 

 
 
K13: Kabel till 3-fas CEE-uttag i målarrummet 
K12: Kabel till belysning och 2 vägguttag i 

målarrum, eluttag över arbetsbänkar i 
verkstad 

K11: Kabel till 2 vägguttag i målarrum, 
belysning och vägguttag i verkstad, 
förråd och presenningsbod 

  

K11: 2 vägguttag i målarrum, belysning och vägguttag i 
verkstad, förråd och presenningsbod 

K12: Belysning och 2 vägguttag i målarrum, eluttag 
över arbetsbänkar i verkstad 

K13: 3-fas CEE-uttag i målarrummet 
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Huvudcentral [CH]: 

 

  
S1: Säkringar verkstad. Se bilaga A. 
B: Brytare verkstad 
J: Jordfelsbrytare verkstad 
S2: Säkringar slänt, klubbhus, pontonbryggor. Se bilaga A. 
M: Elmätare SSG  
H: Huvudbrytare hamn  
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Anläggning i gamla klubbhuset 
 

jordat eluttag med lock   belysningsarmatur 
 
På utsidan mot hamnplan finns ett CEE 3-fasuttag 
 
 
Kabeldragning: 
 

Presenningsbod 

  

Målarrum Förråd 

Verkstad 

K13 

K12 

K3 

K1 

K2 

K4 

K11 

K11 

Pelarborr Bordsåg 

CH 

Slänt 

Slipspel 

Mastkrans-
brygga 

CEE 
3-fas 

CEE 
3-fas 

CEE 
3-fas 

Skarvkabel 



Elanläggning SSG 

 

231129 
5 

  
 
Elcentraler och kabel i slänt samt utsida klubbhus 
I slänten finns 5 elcentraler och 1 elcentral på utsida klubbhus med skyddande träskåp. Varje central 
har egen strömbrytare, jordfelsbrytare och 2 st 10 A säkringar samt 4 st 1-fas uttag, parvis kopplade 
till respektive säkring. 

Matningen sker med en kabel från verkstan. Kabeln är förlagd vid kanten av slänten ca 30 cm under 
markytan och går upp till en kopplingsdosa under varje elcentral.   

 

 

 

Elcentraler och kopplingsdosor sedda från hamnplan: 

 

 

         

   

 L1, L2, L3 

< Stockholm Pontonbryggor  Vaxholm > 

 

  

CS1 CS2 CS3A CS4 CS5 

Brytare 

Jordfelsbrytare 

10 A säkring till 2 uttag vänster 

10 A säkring till 2 uttag höger 

 

L1 L2 

CS3B 

L3 L1 L2 
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Installationer i klubbhus 
Elinstallationerna i klubbhuset matas från jordkabeln i slänten. Matningen fördelas dels till en 
elcentral på utsidan klubbhuset mot stranden och dels till en elcentral i köket som fördelar matningen 
till klubbhusets förbrukare inomhus. 

 

Elcentral i klubbhus [CKI] 

 

A: Brytare klubbhus 
B: Jordfelsbrytare klubbhus  
C: Kontaktor. Se bilaga A, Central i klubbhuset [CKI], Anmärkning 
Gruppsäkringar: Se Bilaga A 

Elcentral utanför klubbhus [CKU].  

  

Brytare 

Jordfelsbrytare 

10 A säkring till 2 uttag vänster 

10 A säkring till 2 uttag höger 
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Klubbhus: Uttag Belysning Kopplingsdosa Radiator 

CKI: Elcentral i klubbhus, CKU: Elcentral utsida klubbhus, samma typ som i slänt. 

Se bilaga A för avsäkring av utrustningen 

  

 
Luftvärmepump 

B3 B4 

B5 B6 

B7 B8 

U3 

U2 

U4 

U1 U5 

U6 

U7 
U10 

B2 
U13 

Vv-
beredare CKU U11 U12 U8 CKI 

U9 

B1 

R2 

R3 

R4 

Matning 
K1 

Spis och 
Fläkt 

B10 

B9 
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Slipspel 
Slipspelet består av en 3-fas elmotor av märket DEMATEK. Elmotorn kraftmatas och frekvensstyrs/-
riktas från en frekvensstyrenhet alternativt en nödstyrenhet vilka är anslutna till en strömbrytare för 
3-fas. Separat dokumentation finns. 

Vid övergång från frekvensstyrning till nödstyrning kopplas kabel till manöverenhet och strömkabel 
till elmotor bort från frekvensstyrenheten och ansluts till nödstyrenheten. 

Slipspelet står väderskyddat under ett tak. Bakre väggen, som är av trä, håller upp taket. De övriga tre 
sidorna täcks av en kraftig presenning. På den bakre väggen, under tak, finns strömbrytare för 
slipspelet, frekvensstyrning av motor och två 1-fas eluttag. På utsidan av den bakre väggen finns en 
elcentral och ett 3-fas CEE-uttag.  

OBS. Säkringarna till slipspelet i elcentralen [CSS] är 25A. Matningen till slipspelet är inte avsäkrad i 
SSG huvudcentral [CH] i målarrummet utan i SSG elcentral i Svinderviks båtklubb. Endast 
huvudbrytare för hamnen och jordfelsbrytare i centralen [CH] påverkar matningen till [CSS]. 

 

Slipspel; bakre vägg 

Elcentral [CSS] 

 

  

Säkringar 3-fasuttag 
Säkringar slipspel  
 
 
Huvudbrytare 
Jordfelsbrytare 
Säkring 1-fasuttag 



Elanläggning SSG 

 

231129 
9 

Slipspel; vy från hamnplan 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strömbrytare till slipspel 
2. 2 st 1-fasuttag 
3. Bromsmotstånd 
4. Frekvensstyrning 
5. Nödstyrning 
6. Elmotor och vinsch 
7. Manöverenhet 

  

4 

3 

5 

6 

7 

3 

2 

1 
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Installationer på mastkransbrygga 
Installationerna på mastkransbryggan består av två elcentraler, [CM1] och [CM2], och två 
belysningsarmaturer(2) typ Piazza 2, Thorn Lightning. Dessa är placerade på vardera gaveln till 
mastskjulet. Belysningen regleras av ett skymningsrelä (3). Matning sker genom en kabel som går från 
verkstans nedre gavel mot hamnplanen och är klamrad på utsidan av bryggan mot hamnplanen. 
Belysningen regleras av skymningsrelä (3). Matningen till mastkransbryggan är inte avsäkrad i SSG 
huvudcentral [CH] i målarrummet utan i SSG elcentral i Svinderviks båtklubb. Endast huvudbrytare för 
hamnen och jordfelsbrytare i centralen [CH] påverkar matningen till [CM1] och [CM2]. 
   

Mastskjul sett från sjön: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elcentraler på mastkransbrygga [CM1] på stockholmssidan och [CM2] på vaxholmssidan 

  

2 2 

3 

CM2 CM1 

Brygga 

Matning K4 

Brytare 

Jordfelsbrytare 

10 A säkring till 2 uttag vänster under central 

10 A säkring till 2 uttag höger under central  

10 A säkring till belysning (endast CM2) 

 



Elanläggning SSG 

 

231129 
11 

Installationer på motorbod och pontonbryggor 
Från kopplingsdosa med 3-fasssäkringar 16A under elcentral vid slänten ovanför motorboden går en 
kabel till nocken på den fasta bryggan via en elcentral [CMB] med 10A säkring för strömförsörjning av 
belysningsarmatur typ Piazza 2, Thorn Lightning, med skymningsrelä, på motorboden. På den fasta 
bryggans nock sitter en kopplingsdosa som förgrenar till ett 3-fasuttag på fasta bryggan och till 
belysning och eluttag på pontonbryggor. Denna kabel är flexibelt förbunden med pontonbryggorna. 

Pontonbryggorna har 5 st belysningsstolpar varav 3 st är försedda med elcentraler [CB1] – [CB3]. 
Varje central består av 3 st 1-fasuttag med en personskyddsautomat för varje uttag. Fasfördelning 
enligt skiss nedan. 

 

 Uttag Belysning Kopplingsdosa/central 

 

 
 

  

 

Ponton 

Fast brygga 

Motorbod 

CB1 

CB2 

CB3 

CS3B 

CMB 

L1 

L2 

L3 

CEE 
3-fas 

Matning 
K1 

CB1 – CB3 
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Bilaga A. Elcentraler och säkringar 
 

  Huvudcentral utgående matning SBK 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 - 3 SSG hela anläggningen 3x25 L1-L3 Huvudsäkringar 
     

  Huvudcentral inkommande matning SSG [CH] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

- Slipspel - L1-L3 Ej avsäkrad i CH, kabel 2 

- Centraler på mastkransbryggan MC1  
och MC2 - L1-L3 Ej avsäkrad i CH, kabel 4 

S1:1 2 vägguttag bredvid huvudcentral i 
målarrum 10 L2 Kabel 11 

S1:2 Belysning och vägguttag i verkstad, förråd 
och presenningsbod. Utebelysning. 10 L2 Kabel 11 

S1:3 
Belysning och 2 vägguttag i målarrum, 
hängande eluttag över arbetsbänkar i 
verkstad 

10 L3 Kabel 12 

S1:4-6 Uttag i målarrum 3-fas CEE 3x10 L1-L3 Kabel 13. Skarvkabel till pelarborr. 

S1:7-9 Uttag yttervägg verkstad 3-fas CEE 3x16 L1-L3 Kabel 3 
S1:10-12 Reserv - -   

S2 3-fas matning till centraler i slänt, klubbhus 
och pontonbryggor 3x16 L1-L3 Kabel 1 
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  Central i slänten närmast verkstaden [CS1] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L1   
2 Uttag höger 10 L1   

  Central i slänten [CS2] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L2   
2 Uttag höger 10 L2   

  Central (övre) i slänten [CS3A] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L3   
2 Uttag höger 10 L3   

  Central (nedre) i slänten [CS3B] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Matning till motorbod och pontonbryggor 16 L1 Inkl 3-fasuttag vid V spången 
2 Matning till pontonbryggor 16 L2 Inkl 3-fasuttag vid V spången 
3 Matning till pontonbryggor 16 L3 Inkl 3-fasuttag vid V spången 

  Central i slänten [CS4] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L1   
2 Uttag höger 10 L1   

  Central i slänten närmast klubbhuset [CS5] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L2   
2 Uttag höger 10 L2   
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  Central klubbhuset utsida södra väggen [CKU] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L3   
2 Uttag höger 10 L3   

     

  Central i klubbhuset [CKI] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Klubbhus                                                                                                                3x16 L1-L3 Vänster=L3, Mitt=L1, Höger=L2 
2 Spis                                                                                                                3x16 L1-L3   

3 

Kontaktor                                                                                                                    

3x16 

L3  

En brytare löser alla. Därför måste 
alla återställas samtidigt. 

R4 L3+L2 
R3 L3+L1 
R2 L3+L1 
U11 L3 
U13 L1 

4 Belysning B1-9, uttag U12 värmekabel 10 L3   
5 Uttag U9 diskmaskin. 10 L1   
6 Uttag U1-5 10 L2   
7 Spisfläkt. Uttag U6, U7 10 L3   
8 Uttag U8, värmeskåp 10 L1   
9 Uttag U10 mikrougnar, bänkbelysning B10 10 L2 Bänkbelysning inkl. uttag 
10 Varmvattenberedare 10 L3   
11 Luftvärmepump 10 L3   
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  Central slipspel (baksida) [CSS] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1-3 Slipspel (motor + styrutrustning) 3x25 L1-L3   
4-6 3-fasuttag 3x16 L1-L3   
7 1-fasuttag insida 10 L1   

     

  Central mastskjul V gavel [CM1] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L2   
2 Uttag höger 10 L1   

  Central mastskjul Ö gavel [CM2] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L1   
2 Uttag höger 10 L2   
3 Gavelbelysning 10 L3 Inkl skymningsrelä 
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  Central motorbod [CMB] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Belysning utsida N vägg 10 L1 Inkl skymningsrelä 
     

  Central pontonbrygga V ände [CB1] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster, belysning stolpe 1 V ände 10 L1 Personskyddsautomat 
2 Uttag mitten 10 L1 Personskyddsautomat 
3 Uttag höger 10 L1 Personskyddsautomat 

  Central pontonbrygga, vid V spången [CB2] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L2 Personskyddsautomat 
2 Uttag mitten 10 L2 Personskyddsautomat 
3 Uttag höger, belysning stolpe 2 och 3 10 L2 Personskyddsautomat 

  Central pontonbrygga vid Ö spången [CB3] 
Grupp Förbrukare A Fas Anmärkning 

1 Uttag vänster 10 L3 Personskyddsautomat 
2 Uttag mitten 10 L3 Personskyddsautomat 

3 Uttag höger, belysning stolpe 4 och 5  
Ö ände 10 L3 Personskyddsautomat 
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Bilaga B. Enlinjeschema 
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Anmärkningar 
1. Huvudcentral 

a. Kabel till pelarborr är en skarvkabel från CEE-uttag i målarrummet 
2. Slänt/pontoner 

a. CEE-utaget vid V spången är anslutet direkt till säkringar i CS3B. Ingen lokal JF-brytare 
3. Klubbhuset 

a. Radiatorerna matas via kontaktorn. 
b. Radiatorerna, värmepumpen och vv-beredaren är beroende av L3. 


